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Rapporto di prova n°: 18LA06246 del 24/10/2018
Spett.
AMIU S.p.A.
Via Barletta 161
76125 Trani (BT)
Dati relativi al campione
Categoria merceologica: acqua di pozzo
Campione dichiarato: acqua di pozzo
Etichetta campione: pozzo spia CB01
Data accettazione: 17/10/2018 Numero di Accettazione: 18-002846
Data e ora inizio analisi: 18/10/2018 09:00:00 Data fine analisi: 24/10/2018
Finalitd delle analisi: Caratterizzazione ai sensi dell’' All.5 Titolo V Parte IV D.lgs 152/06 - acque sotterranee
Dati di campionamento
N° verbale di prelievo: PM-1-17102018 Ora Prelievo: 07.30.00
Data: 17/10/2018
Campionamento a cura di: personale tecnico del laboratorio
Luogo: Discarica per rifiuti non pericolosi - Contrada "Puro Vecchio” SP 168 - Barletta-Corato
Modalita: APAT CNR IRSA 1020 Man 29 2003
Ej:;i.?etm U.M. Risultato Incertezza di misura Limiti
pH unita pH 6,61
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita a 20°C HS/cm 4182
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
*Durezza F* 73,74
APAT CNR JRSA 2040 B Man 28 2003
*COD mgil <15
ISQ 15705: 2002
Il chimico Il Direttore Tecnico e
Dott. Angelo Cortese Responsabile del Laboratorio
Ordine dei chimici di Bari n® A721 Dott.ssa Ersilia Arace
Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88
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Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente Pagina 1di4

| risullali analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le analisi da eseguire sul camplone sono state commissionate dal committente pertanto si declina ogni responsabilita in merito alla completezza della informazioni in cenformita alla normativa di
settore.

La riproduzicne parziale del presente rapporto di prova non € consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il presente documento oltre ad essere invialo al commiltente & conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Laboratori s.r.l.
Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazione@a3lab.it , ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111
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Parametro UM. Risultato Incertezza di misura Limiti
Metodo St

*Ammonio mgl <005
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003

+«T.0.C. mg/l <1
APAT CNR IRSA 5040 Man 28 2003

+Alluminio kgl <1 200
UN! EN ISO 11885:2000

* Antimonio pah <1 5
UNI EN ISO 11885:2009

«Argento ugfl <1 10
UNI EN ISO 11885:2009

*Arsenico Hghl <1 10
UNJ EN 1SO 11885:2009

*Berillio gl <1 4
UNI EN SO 11885:2009

*Boro pall 4337 1000
UNI EN ISO 11885:2009

*Cadmio Hai <1 5
UNI EN ISO 11885:2009

*Cobalto g/l <1 50
UNIEN ISO 11885:2000

«Cromo Totate Hafl <5 50
UNJ EN ISC 11885:2069

*molibdeno g/l 58,02
UNI EN ISO 11885:2009

«Cromo esavalente pgi <0.1 5
APAT CNR JRSA 3150 B2 Man 29 2003

«Ferro g 246,3 1493 200
UNIEN ISO 11885:2000

«Mercurio ugi <05 1
UNI EN SO 11885:2009

=Nichel paf 5,431 20
UNI EN SO 11885:2009

*Piombo ug/l <5 10

UNI EN ISO 11885:2009

Il chimico
Dott. Angelo Cortese
Ordine dei chimici di Bari n° A721

Il Direttore Tecnico e
Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Ersilia Arace

Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Puglia n°88
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Le analisi da eseguire sul campione sono state commissionate dal committente pertante si declina ogni responsabilita in merito alla completezza delle informazioni in conformita alla normativa di

settore.

La ripraduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratario.

Il presente documento oltre ad essere inviato &l committente & conservato negli archivi informatici del laboratorio per 5 anni.

Arace Labaratorl s.r.l.

Viale Checchia Rispoli, 319 San Severo, FG 71016 amministrazicne@a3lab.it, ordini@a3lab.it Tel: 0882332111 Fax: 0882332111







